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Предложено математическое описание переходных процессов в частотно-уп-
равляемом электроприводе на базе циклокоммутатора и асинхронного двигателя. 
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Постановка проблемы. В частотно-управляемом электроприводе с 
циклокоммутатором в переходных режимах работы величина напряжения 
на коммутирующих конденсаторах может вырасти до недопустимого по 
условию работы электропривода значения. В конечном  счета величина 
напряжения на коммутирующих конденсаторах определяется временим 
перезаряда и параметрами системы циклокоммутатор-асинхронный двига-
тель. Для установления взаимосвязи между величиной напряжения, пара-
метрами системы и временем перезаряда конденсаторов проанализируем 
процессы, происходящие в частотно-управляемом электроприводе. С этой 
целью рассмотрим математическое описание переходных процессов в си-
стеме циклокоммутатор-асинхронный двигатель.  
Анализ литературы. На сегодня наиболее распространен приближен-
ный метод анализа [1], базирующийся на следующих допущениях: индуктив-
ность сглаживающего дросселя на входе в циклокоммутатор принимается 
равной бесконечности; электродвигатель представляется последовательно 
соединенным звеном, включающим индуктивное сопротивление короткого 
замыкания '1X  и эдс ротора E2. При этом активные сопротивления статора r1 
и ротора r2 полагаются равными нулю. В [2 – 4] асинхронный двигатель 
представлен в виде активно-индуктивной нагрузки, описываемый звеном 
третьего порядка. Но представление двигателя пассивным звеном искажает 
реальную картину процессов, происходящих в частотно-управляемом элек-
троприводе. Наиболее близким к реальным процессам является описание си-
стемы, представленное в работе [5], где однако, не учитывается наличие раз-
личных коммутационных этапов, свойственных рассматриваемой системе. 
Цель статьи. Описать разработанную математическую модель си-
стемы циклокоммутатор-асинхронный двигатель. 
 Б.Т. Кононов, В.Н. Щека 
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Основной материал. Рассмотрим схему частотно-управляемого элек-
тропривода с 
циклокоммутато-









ветствии с тремя 
физическими эта-
пами: I этап – 
этап коммутации токов в двух фазах нагрузки, соответствующий коммута-
ции диодов данной, например, катодной группы циклокоммутатора, дли-
тельность этапа в угловых единицах выходной частоты – ; II этап – меж-
коммутационный этап, отсчитываемый от момента окончания коммутации 
диодов в одной, например, катодной группе до момента начала коммутации 
тиристоров в другой, например, анодной группе циклокоммутатора; III этап 
– линейного перезаряда конденсаторов анодной группы, отсчитываемый от 
момента коммутации тока в тиристорах анодной группы до момента начала 
коммутации диодов в этой же группе циклокоммутатора, длительность эта-
па определяется в угловых единицах 
выходной частоты – . Характер из-
менения напряжения на эквивалент-
ных (СЭКВ = 1,5 С1) конденсаторах 
анодной (CA) и катодной (CK) групп 
циклокоммутатора, иллюстрирующий 
наличие рассмотренных выше этапов, 
показан на рис. 2. 
Примем за начальный момент 
начало коммутации диодов VD4, VD6. 
Для этого момента конфигурация си-
ловой схемы имеет вид, показанный 
на рис. 3. Предложенные схемы за-
мещения, как следует из рис. 1, суще-
ствуют при условии, что  +   /3. Однако при изменении режима нагруз-










Рис. 2. Напряжения на коммутирующих 
конденсаторах анодной и катодной  
групп циклокоммутатора  
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Рис. 1. Схема циклокоммутатора с отсекающими диодами 
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ние предложенных схем при  +  > /3 и даже при  > /3.  Однако для ситу-
ации, когда  +  > /3, первому  этапу  коммутации  соответствует третья 
схема, второму этапу коммутации – первая схема, а третьему этапу коммута-
ции – вторая схема (рис. 3). Для третьего варианта  первый этап отсутствует, 
второму этапу соответствует третья схема, а третьему – вторая (рис. 3). 
Систему уравнений ча-
стотно-управляемого электро-
привода на базе циклокомму-
татора и асинхронного элек-
тропривода представим в виде 
трех подсистем: двигателя, 
циклокоммутатора и звена 
постоянного тока. Уравнения 
асинхронного электродвигате-
ля в операторной форме в си-
стеме координат с неподвиж-






















  (1) 
где н/  – частота вра-
щение ротора (относительные 
единицы);  C22 Xr  – 
скольжение ротора; р – символ 
операции дифференцирова-
ния; r1, r2, X1. X2 и X0 – пара-
метры схемы замещения двигателя (с учетом наличия активных сопротивле-
ний статора и ротора). Уравнения системы (1) записаны в относительных 
единицах, приведены к номинальным данным двигателя и в синхронном 
масштабе времени, где  2н2 rXt  . 





1 X/XXX   и переходя к (d – q) системе координат, получим после 
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Рис. 3. Схемы замещения на трех этапах для 





Совместив ось d с осью той фазы, в которой в рассматриваемом пе-












U qdC   получим вы-


















































U  , 












I,II qdCqdBdA   
В соответствии с первой схемой (рис. 3):  
.UdtIX BCBC           (4) 
Поскольку на рассматриваемом интервале коммутация в фазе А отсут-
ствует, т.е. ПA II  , а значит Пd II  . С учетом этого представим (4) в виде 
  BCqПC UdtI3I2
X
 .       (5) 
Уравнение звена постоянного тока для первого варианта структур 
имеет на I-м и II-м этапах следующий вид: 
ППbCA pIXUU  .        (6) 
Уравнение (6) можно переписать для I-го этапа в виде: 























UpIX  . (7) 
Для второго этапа с учетом того, что 
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Ir2UpIX2X  .  (8) 
Для третьего этапа запишем уравнение звена постоянного тока в виде: 
ПППCbCA pIXdtIXUU   ,      (9) 
из которого получаем 

















1П .  (10) 
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Полная система уравнений для первого варианта структур запишет-
ся в виде следующей системы уравнений: 
   























































































































































































































































Таким образом, общая система уравнений разбита на три подсисте-
мы (11) – (13) в соответствии с тремя этапами процессов на интервале 
повторяемости /3. Ее решение будем искать методом припасовывания 
значений на границах этапов. Решение системы на интервале повторяе-
мости /3 циклически повторяется до получения сходимости в началь-
ных значениях двух последующих циклов. 
На первом итерационном цикле в качестве начальных используются 
значения, полученные по приближенным аналитическим выражениям, 
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   (15) 
Начальное значение напряжение на конденсаторе на первом этапе и 
начальное значение производной тока циклокоммутатора будут равны: 






















































































































Значение интеграла  dtIX ПC  в (13) равно напряжению на конденса-
торе CmU  в конце этапа коммутации токов в фазах, взятому с обратным 
знаком. Следует заметить, что на всех циклах расчета системы уравнений 
на трех этапах остаются неизменными, но решение на каждом расчетном 
цикле надо проводить с учетом новых начальных значений, так как при 
очередной коммутации система координат скачком перемешается на угол 
/3. При этом изменяются значения проекций векторов на оси d и q . 
Длительность 1 этапа (момент окончания) определяется из условия: 
 0I3II BПq  . 
Длительность второго этапа равна /3 –  – , где  – длительность пер-
вого этапа;  – длительность третьего этапа, определяемая приближенно. 
Так как значение  определяется приближенно на всех циклах рас-
чета, то после достижения сходимости в начальных значениях двух по-
следующих циклов проводится проверка правильности выбора . Для 
этого сравнивается величина напряжения на конденсаторе 
IIIC
U  и ли-
нейного напряжения двигателя 
IIIAB
U  в конце третьего этапа последне-
го расчетного цикла. Корректируя величину  в большую или меньшую 
сторону в зависимости от знака рассогласования 
IIIC
U  и 
IIIAB
U , по-
вторяем расчет до достижения условия 
IIIIII ABC
UU  .  
Методика составления уравнений и метод расчета процессов для вто-
рого и третьего варианта структур не отличается от изложенных выше. 
Для второго варианта имеем: 
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   












































































































   (17) 
   



















































































































































































Для удобства различия конденсаторов при определении начальных 
условий введены индексы «а» (анодная группа) и «к» (катодная группа). 
Длительность первого этапа (в радианах текущей частоты)  3/t1 ; 
длительность второго этапа (момент окончания) определяется по выполне-
нию условия  0I3II BПq  ; длительность третьего этапа –  2t , 
где 2t  – расчетная длительность второго этапа. 
Системы уравнений для третьего варианта запишем следующим об-
разом: 
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   
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Длительность первого этапа (момент окончания) определяется по 
выполнению условия 3II Пq  ; длительность второго этапа – 
 1t3/2  , где 1t  – расчетная длительность первого этапа; дли-
тельность третьего этапа – ( – /3). 
Решение полученных систем уравнений для всех вариантов струк-
тур проводилось численным интегрированием методом Рунге-Кутта чет-
вертого порядка на ЭВМ. Варьируемыми величинами при расчете явля-
лись скольжение двигателя 2 , характеризующие изменение режима 
нагрузки привода от холостого хода до перегрузки по току, и параметры 
схемы CX  и ПX  характеризующее соответственно емкость эквивалент-
(2.74) 
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ного коммутирующего конденсатора и индуктивность сглаживающего 
дросселя. 
Результаты расчетов позволили оценить погрешность приближен-
ного аналитического метода. На рис. 4 приведены результаты расчета 
погрешности в определении величины напряжения на конденсаторе 
CmU  в конце коммутации токов в фазах. Уточненный численный расчет 
дает несколько меньшие значения напряжения CmU , что объясняется, 
прежде всего тем, что эдс двигателя не остается неизменной на интерва-
























Рис. 4. Погрешность расчета величины напряжения на конденсаторе CmU  
аналитическим методом в сравнении с расчетом на ЭВМ 
 
Максимальная погрешность соответствует режиму холостого хода и 
увеличивается с уменьшением CX , т.к. с ростом емкости коммутирую-
щих конденсаторов увеличивается величина   и погрешность от ее при-
ближенной оценки. 
На рис. 5 приведены результаты расчета погрешности определения 
величины    – суммарной длительности двух этапов перезаряда 
коммутирующих конденсаторов. 
Основную роль в уменьшении величины    по сравнению с 
приближенным аналитическим расчетом играет уменьшение  , что свя-























(в соответствии с рис. 5), а во-вторых, с тем, что разряд происходит бо-
лее быстро за счет наличия пульсаций в токе ПI . Последняя причина 
наиболее существенна, т.е. снятие допущения о бесконечной величине 
индуктивности сглаживающего дросселя приводит к уменьшению вели-























Рис. 5. Погрешность расчета величины суммарного времени перезарядов  
конденсаторов    аналитическим методом в сравнении  
с расчетом на ЭВМ 
 
Наибольшая погрешность соответствует режиму холостого хода 
( 02  ), в котором пульсации ПI  максимальны. В этом же режиме 
наиболее существенно проявляется влияние на    изменение емко-
сти коммутирующих конденсаторов – с уменьшением CX  погрешность 
аналитического метода увеличивается за счет роста пульсаций. Анало-
гичным образом влияет и изменение величины ПX , однако при измене-























 4...2XП   это влияние незначительно и им можно пренебречь. Это, в 
свою очередь, позволяет произвести оценку оптимального значения CX  
и выбор коммутирующего конденсатора независимо от величины индук-
тивности сглаживающего дросселя. 
Выводы: 1. Получила дальнейшее развитие математическая модель 
системы циклокоммутатор-асинхронный двигатель, учитывающая как 
цикличность работы преобразователя частоты, так и различные этапы 
коммутации его вентилей. 
2. Приведена сравнительная оценка результатов расчета цикло-
коммутатор-асинхронный электродвигатель приближенным и точным 
методом. Наибольшая погрешность при определении величины напря-
жения составляет 15% и имеет место в режиме холостого хода. Погреш-
ность при определении времени перезаряда коммутирующих конденса-
торов лежит в диапазоне от 12 до 35%. 
3. По результатам расчетов получено, что при уменьшении емкост-
ного сопротивления коммутирующих конденсаторов, вызванного увели-
чением емкости на 40%, перенапряжение при номинальной нагрузке 
снижается на 15%, а при полукратной перегрузке перенапряжения сни-
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